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Schnitt A-A M1:50

GW ca. 387.85 m ü NN
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30x30cm

Erweiterungsmöglichkeit:
Entnahmeschacht Ablaufwasser
für Brauchwasserzwecke ø 250 cm
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Grundriss M1:50

4x Stb.-Stützen
30x30cm

Erweiterungsmöglichkeit:
Entnahmeschacht Ablaufwasser
für Brauchwasserzwecke ø 250 cm

Königsstuhl aus VA
(an 4 Stb.-Stützen / Decke befestigt)
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LEGENDE:
BAUWERK:

Bestand - Beton

gepl. maschinelle Ausrüstung

Geplant - Beton

Abbruch

Ingenieurbüro Matthias Strobel
Gerberstraße 5
73453 Abtsgmünd
Telefon +49 (7366) 9696-10
post@ms-ingenieure.de
www.ms-ingenieure.de
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